
C D

SĄSIEDNIA HALA

PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI P.POŻ.

(istniejący hydrant na elewacji zewnętrznej DN80)

dn 50

stal ocynkowana , izolowana termicznie

dn 50

stal ocynkowana , izolowana termicznie

dn 80

stal ocynkowana , izolowana termicznie
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